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1. DATOS GENERALES 

1.1 AUTOR DEL ENCARGO 

-

-

-

1.2 AUTOR DEL PROYECTO EJECUTIVO 

1.3 OBJETO 

(Un 90% de la energía producida según el PVGis al poner la 
potencia pico instalada) 

(1kWh=0,385kg CO2eq)
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En la zona oeste de las parcelas donde va a situarse la planta fotovoltaica, lindan con una parcela 
denominada como camino que pertenece al AYUNTAMIENTO DE BELCHITE (ZARAGOZA) según se 
refleja en los planos de esta memoria. Se han respetado las distancias de seguridad necesarias 
marcadas por este organismo. 

Es por esto que se presenta esta separata del anteproyecto ante el AYUNTAMIENTO DE BELCHITE 
(ZARAGOZA) con el objetivo de definir las características técnicas de la instalación, y obtener la 
autorización de instalación del parque con respecto a la parcela referida.

2. ANTECEDENTES 

2.1 EMPLAZAMIENTO 

BELCHITENSE 
Polígono Parcela Referencia catastral Localidad Provincia Uso 

50045A511000340000YM Belchite 

50045A511000350000O Belchite 
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2.2 PUNTO DE CONEXIÓN COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA 
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2.3 SITUACIÓN CLIMATOLÓGICA DE LA INSTALACIÓN 

foehn

  Parámetros climáticos promedio de Observatorio del Aeropuerto de Zaragoza (263 
msnm) (Periodo de referencia: 1981-2010, extremas: 1951-2016)  

              

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

 (°C) 
20.6 22.5 28.3 32.4 36.5 41.0 44.5 42.8 39.2 32.0 28.4 22.0 44.5 

Temp. máx. 
media (°C) 10.3 13.1 16.6 18.7 24.1 29.3 32.4 31.7 26.7 20.7 14.3 10.7 20.7 

Temp. media 
(°C) 6.4 8.4 10.9 13.0 17.2 21.3 24.5 24.4 20.7 15.5 10.0 7.0 14.9 

Temp. mín. 
media (°C) 

2.4 3.3 5.2 7.4 11.2 14.8 17.6 17.8 14.7 10.3 5.8 3.2 9.5 

 (°C) 
    0.5 1.6 8.0 8.4 4.8 0.6    

 
total (mm) 21.0 21.5 19.1 39.3 43.7 26.4 17.3 16.6 29.5 36.4 29.8 21.4 332.0 

Días de 
precipitaciones 

 
4.0 3.9 3.7 5.7 6.4 4.0 2.6 2.3 3.2 5.4 5.1 4.8 51.1 

Días de 
nevada  0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.4 

 131 165 217 226 275 307 348 315 243 195 148 124 2694 

 (%) 75 67 59 57 54 49 47 51 57 67 73 76 61 

2.4 DETERMINACIONES SOBRE EL DISEÑO SOLAR 
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2.5 NORMATIVA 
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3. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

3.2 GENERADORES FOTOVOLTAICOS 
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3.3 ESTRUCTURA SOPORTE DE MÓDULOS Y SEGUIDOR SOLAR 
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3.4 INVERSORES DE CORRIENTE 
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3.5 PROTECCIONES 

3.6 PUESTA A TIERRA 
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3.7 OBRA CIVIL 

3.7.1. VALLADO PERIMETRAL 
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3.7.2. ZANJAS 

3.7.3. CIMENTACIÓN ESTRUCTURA SEGUIDOR SOLAR 



 

 

 
 

PLANOS 



 

ÍNDICE PLANOS 

Sección 01: Diseño general 










